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In electrical systems, power quality is something that must be considered, the power quality 
assessment can be viewed from various aspects, such as the continuity in the supply of 
electric energy, stable frequency and voltage on the transmission of electrical energy, and 
power factor. Non-linear load is a contributor of harmonics that can interfere with the 
quality of electrical power so used filters for the prevention of electrical harmonics. As 
science, it is increasingly developing technologies to minimize electrical harmonics, one of 
which is the Artificial Neural Network. This research will discuss the characteristics of the 
artificial neural network is used to solve the problem of harmonics on PUSKOM building . 
 
Keyword: Harmonics, Artificial Neural Network, Non Linier Load 
 
1. Pendahuluan 
Berkembangnya teknologi pada 
zaman sekarang dapat mempengaruhi 
kualitas daya listrik, dikarenakan sebagian 
besar beban yang digunakan adalah 
beban dengan komponen elektronika 
yang memerlukan arus searah. Beban 
tersebut mengakibatkan arus pada 
jaringan listrik tidak berbentuk 
gelombang sinusoidal murni, gelombang 
tersebut telah mengalami penggabungan 
gelombang, yaitu gelombang 
fundamental dengan gelombang 
harmonisa.  
Arus harmonisa menyebabkan 
gelombang arus dan tegangan yang pada 
awalnya berbentuk sinusoidal berubah 
menjadi gelombang sinusoidal terdistorsi. 
Untuk mengatasi harmonisa listrik 
tersebut, digunakan filter listrik. Semakin 
berkembang ilmu pengetahuan pada ilmu 
kelistrikan, maka semakin berkembang 
teknologi yang digunakan untuk 
mengatasi harmonisa listrik, salah satunya 
menggunakan artificial neural network 
untuk meminimalkan arus harmonisa. 
2. Landasan Teori 
a. Beban Non Linier 
Beban non linier adalah beban yang 
nilai impedansinya tidak konstan dalam 
setiap periode tegangan masukan. 
Dengan impedansinya yang tidak konstan, 
maka arus yang dihasilkan tidak 
berbanding lurus dengan tegangan yang 
diberikan.  
Beban non linier umumnya adalah 
peralatan elektronik yang didalamnya 
banyak terdapat komponen semi 
konduktor, dalam proses kerjanya berlaku 
sebagai saklar yang bekerja pada setiap 
siklus gelombang dari sumber tegangan. 
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Gambar 1 Grafik Perbandingan Arus Dan 
Tegangan Pada Beban Non Linier 
3. Harmonisa 
Harmonisa adalah gangguan yang 
terjadi akibat cacat gelombang yang 
disebabkan oleh interaksi antara bentuk 
gelombang sinusoidal sistem dengan 
komponen gelombang lain. Harmonisa 
didefenisikan deretan gelombang arus atau 
tegangan yang frekuensinya merupakan 




Gambar 2 Bentuk Gelombang 
Harmonisa (Dugan dan Mc Granaghan, 
1996 dalam Sungkowo H,2013) 
Dampak yang ditimbulkan harmonisa 
antara lain: 
1. Panasnya motor – motor listrik 
2. Panasnya transformator 
3. Panasnya kapasitor  
4. Tidak akurasinya pembacaan alat 
ukur 





Untuk mengukur nilai efektif dari 
harmonisa digunakan besaran THD (Total 
Harmonic Distortion). THD adalah total 
besarnya gangguan harmonisa pada 
sistem tenaga listrik. Gelombang 
sinusoidal yang baik memiliki THD bernilai 
0%. Besarnya nilai THD arus dan tegangan 
dinyatakan dengan persamaan berikut: 
     ∑
   
   
 
       
 X 100%         (1) 
        ∑
   
   
 
                   (2) 
Batas distorsi arus yang diakibatkan 
harmonisa yang diijinkan oleh IEEE 519-
1992 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. 
 
Tabel 1. Batas Arus Harmonisa Sesuai 
Standar IEEE 519-1992 
 
Dimana: 
Isc : Arus hubung singkat pada Point 
of Common Coupling (PCC) 
(Ampere)  
IL  : Arus beban fundamental 
nominal (Ampere) 
TDD : Total Demand Distortion (%) 
Sedangkan Untuk Batas distorsi 
tegangan yang diakibatkan harmonisa 
yang diijinkan oleh IEEE 519-1992 
ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini
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Tabel 2 : Batas distorsi tegangan yang 
diakibatkan harmonisa menurut 
IEEE 519-1992 
 
4. Artificial Neural Network (ANN) 
Artificial neural network atau jaringan saraf 
tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit 
pemproses yang dimodelkan berdasarkan  
jaringan saraf manusia. ANN merupakan sistem 
adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk 
memecahkan masalah berdasarkan informasi 
eksternal maupun internal. 
Neuron-neuron dalam neural network 
disusun dalam grup, yang disebut dengan layer 
(lapis). Pada dasarnya ANN terdiri dari 3 lapisan 
(layer), yaitu input layer, process, dan output 
layer. Pada input layer berisi variabel data input, 
process layer berisi langkah pengenalan objek 
dan output layer berisi hasil pengenalan suatu 
objek. 
4.1 Jenis Jenis Artificial Neural Network 
Pada umumnya artificial neural network 
terdapat 2 jenis yang sering digunakan, yaitu: 
Single-Layer Neural Network dan Multilayer 
Neural Network. 
a. Single-Layer Neural Network 
Pada Single-Layer Neural Network, input 
layer terhubung langsung ke output layer. 
Kelemahan dari jenis ini adalah hanya bisa 
digunakan pada kasus sederhana. 
 
Gambar 2.6 Single-Layer Neural 
Network 
b. Multilayer Neural Network 
 
Pada Multilayer Neural Network, terdapat 
hidden layer yang terletak diantara input layer 
dan output layer. 
 
Gambar 2.7 Multilayer Perceptron 
Neural Network 
 
4.2 Feed-forward Backpropagtion 
Feed-forward Backpropagation merupakan 
model neural network yang sering digunakan. 
Backpropagation dirumuskan oleh Werbos dan 
dipopulerkan oleh Rumelhart dan McClelland 
untuk dipakai pada Neural Network. (Sri 
Kusumadewi, 2004 : 93). 
 
 
Gambar 2.8 Arsitektur Jaringan Feed-forward 
Backpropagation (Ardana PDH) 
 
Algoritma Feed-forward Backpropagation 
disebut sebagai propagasi balik karena ketika 
jaringan diberikan pola masukan sebagai pola 
pelatihan maka pola tersebut menuju ke unit-unit 
pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke 
unit lapisan keluaran. Selanjutnya, unit-unit 
lapisan keluaran memberikan tanggapan yang 
disebut sebagai keluaran jaringan, saat keluaran 
jaringan tidak sama dengan keluaran yang 
diharapkan maka keluaran akan menyebar 
mundur (backward) pada lapisan tersembunyi 
diteruskan ke unit pada lapisan masukan. 
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Pelatihan algoritma Feed-forward 
Backpropagation untuk menentukan nilai output 
dapat di uraikan sebagai berikut: 
Langkah 0: Inisialisasi bobot awal, konstanta 
laju pelatihan (α), dan nilai bobot. 
Langkah 1: lakukan tahap feed-fordward untuk 
mendapatkan nilai error, tahap feed-
fordward adalah sebagai berikut: 
a. Tiap nilai input (Xi) menerima sinyal xi dan 
meneruskan sinyal tersebut ke semua unit 
pada lapisan tersembunyi (hidden layer) 
b. Unit tersembunyi (Zj) menjumlahkan sinyal 
– sinyal input berbobot: 
         ∑      
 
                      (3) 
Dimana:  
B1j :Nilai bias yang menghubungkan  bias 
node 1 dengan hidden layer 1 
Xi : Nilai di input node i 
Vij :Nilai bobot yang menghubungkan 
input node i dengan hidden node j     
 
c. setiap nilai dari unit output (Yk) 
menjumlahkan sinyal input terbobot (Output 
dari hidden layer 1) kemudian dikalikan 
dengan nilai bobot dan ditambahkan dengan 
bias dari output layer: 
         
∑      
 
                   
(4) 
Dimana:  
Yin  : Nilai fungsi aktifasi untuk 
menghitung sinyal output 
B2k :Nilai bias yang 
menghubungkan bias node 2 
dengan hidden layer 2 
Zj : Nilai dari hasil output hidden 
layer  
Wjk : Nilai bobot yang 
menghubungkan input node 2 
dengan output layer 2  
d. Sinyal output dari output node k dengan 
memberikan fungsi aktivasi sigmoid biner 
sebagai berikut: 
   ( 
  
)   
 
       
                     (5) 
 
Langkah 2: Lakukan tahap backward 
propagation  sebagai berikut: 
a. Hitung nilai error dari output node pada 
output layer (Yk): 
   (     )  (    )                ( 6) 
Dimana: 
δk : Nilai error output layer (Yk) 
tk : Nilai output yang diharapkan 
yk : Nilai fungsi aktivasi pada output layer 
(Yk) 
b. Hitung nilai koreksi bobot yang akan 
digunakan untuk memperbaiki nilai Wjk: 
                                      (7) 
c. Hitung koreksi bias yang akan digunakan 
untuk memperbaiki W0k,  
                                         (8) 
Setelah itu kirim nilai δk ke unit yang ada di 
lapisan bawahnya 
d. Tiap unit tersembunyi (Zj) menjumlahkan 
delta input nya (dari unit – unit yang berada 
pada lapisan atasnya): 
    
  ∑      
 
                             (9) 
e. Kalikan nilai tersebut dengan turunan dari 
fungsi aktivasi untuk menghitung nilai 
error: 
        
  (    
)                      (10) 
f. Hitung nilai koreksi bobot yang akan 
digunakan untuk memperbaiki nilai Vij 
  
  





                                  (11) 
g. Hitung koreksi bias yang akan digunakan 
untuk memperbaiki Voj: 
                                           (12) 
h. Tiap unit output(Yk) memperbaiki bias dan 
bobotnya: 
   (    )     (    )                       (13) 
i. Tiap unit tersembunyi memperbaiki bias dan 
bobotnya: 
   (    )     (    )                   (14) 
Dari bobot – bobot inilah yang akan 
digunakan sebagai bobot awal pada proses 
epoch selanjutnya, proses ini dilakukan 
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sampai target error sekecil mungkin 
(maksimum epoch). 
5. Strategi Penerapan Artificial Neural 
Network pada Gedung PUSKOM 
5.1 Pengelompokan Panel Berdasarkan 
Ruangan. 
Pada gedung PUSKOM Universitas 
Riau, terdapat 5 panel yang akan dilakukan 
pengukuran, yaitu panel 1 (wing kanan), panel 2 
(wing kiri), panel 3 (panel AC), panel 4 (Main 
Panel) dan panel 5 (panel ruangan server). 
Beban pada panel 1adalah beban pada 
ruangan kemuning, server, krisan, seroja, video 
conference, sekretariat, toilet, mushola, 
pemegang kas, dan lorong dimana bebannya 
dominan adalah beban non linier, seperti 
komputer, dan lampu hemat energi. 
Beban pada panel 2 adalah beban pada 
ruangan asoka, melati, teratai, mawar, anggrek, 
dahlia, lobi dan lorong dimana bebannya 
dominan adalah beban non linier, seperti 
komputer, dan lampu hemat energi. 
Beban pada panel 3 adalah air 
conditioner (AC) untuk semua ruangan pada 
gedung PUSKOM. 
Panel 4 adalah panel utama, dimana 
pada panel ini total dari seluruh beban yang 
digunakan. 
Beban pada panel 5 adalah beban pada 
ruangan server, dimana pada panel ini 
menanggung beban non linier seperti UPS, 
Router, Switch   
5.2 Pengelompokan Beban 
Gedung PUSKOM pada penelitian ini 
dominan adalah beban non linier, seperti 
komputer, UPS, air conditioner, router, lampu 
hemat energi, kipas angin, printer, dan mesin 
foto copy. Sedangkan untuk beban linier pada 
gedung PUSKOM hanya dispenser. 
5.3 Prosedur Penerapan artificial neural 
network 
Algoritma pelatihan yang digunakan 
adalah feed fordward back propagation. Pada 
jenis pelatihan tersebut terdapat 2 langkah yaitu 
feed fordward dan back propagation. 
Pada tahap pelatihan feed fordward, 
tahap awal harus menetukan besarnya nilai bias 
dan bobot. Metode untuk menentukan nilai 
bobot awal menggunakan metode Nguyen – 
Widrow, dimana metode Nguyen Widrow 
menggunakan inisialisasi bobot antara -0.5 
sampai 0.5.   
Setelah nilai bias dan bobot ditentukan, 
input yang akan diproses dikalikan dengan 
bobot, dimana bobot awal yang akan digunakan 
ditentukan dengan setelah dikalikan, nilai 
tersebut ditambahkan dengan nilai bias sehingga 
didapat nilai hidden layer 1 (Zin).  
Setelah didapat nilai Zin, tentukan nilai 
bias dan bobot untuk hidden layer kedua. Nilai 
Zin dikalikan dengan bobot kedua, nilai tersebut 
ditambahkan dengan nilai bias sehingga didapat 
nilai hidden layer 2 (Yin). 
 Untuk menentukan nilai Y, gunakan 
persamaan 5, apabila nilai keluaran (Y) yang 
dihasilkan masih belum memenuhi target atau 
masih jauh dari target maka lakukan langkah 
back propagation.  
Pada tahap back propagation langkah 
awal hitung nilai error (δk), dimana nilai error 
tersebut didapat menggunakan persamaan 6. 
Setelah didapat nilai error, hitung nilai koreksi 
bobot (ΔWjk) menggunakan persamaan 7 dan 
koreksi bias (ΔW0k)  menggunakan persamaan 
8. 
Setelah didapat nilai koreksi bobot dan 
bias, tentukan nilai δinj menggunakan 
persamaan 9 dan tentukan nilai error (δj) 
menggunakan persamaan 10. Hitung nilai nilai 
koreksi bobot (ΔVij) menggunakan persamaan 
11 dan koreksi nilai bias (ΔV0j) menggunakan 
persamaan 12. Tiap unit output akan 
memperbaiki nilai bobot dan nilai bias 
menggunakan persamaan 13 dan 14. Langkah 
selanjutnya lakukan langkah feed fordward 
seperti langkah awal sampai didapat nilai Y 
mencapai target atau mendekati target. 
6. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
berdasarkan literatur dan analisa 
strategi, penerapan artificial neural network 
pada Gedung PUSKOM, maka berdasarkan 
spesifikasi dan mekanisme yang dimiliki ANN 
dapat disimpulkan bahwa permasalahan 
harmonisa pada Gedung PUSKOM diharapkan 
dapat dihilangkan dan diminimalkan sesuai 
standar IEEE 519 – 1992 
 
 






Dari hasil yang diperoleh, diharapkan dapat 
ditindak lanjuti berupa sistem automation yang 
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